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mm EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
\—) LABORATORIUM ul. Gtowackiego 9, 65-301 Zielona Géra
AB 1254 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
ZLECENIODAWCA : Urzagd Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66- 627 Bobrowice
Temat: Analiza wod przeznaczonych do spozycia,
Data pobierania probek: 14.03.2016 Nr protokotu pobierania: 111/2016
Data przyjecia probek do badan: 14.03.2016 Data zakoniczenia badan: 21.03.2016
Stan prébki: bez zastrzezen Ilo$¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 050/2016-4 Kolejny numer strony:
Data wydania sprawozdania z badan: 21.03.2016 110$¢ zatgcznikow: 1
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Prébka Prébka
nr 345/2016 nr 346/2016
ASUW Dychéw ASUW Dychéw
Woda surowa Woda uzdatniona
" | pH- 7.3 73
I - PN EN ISO 10523:2012 (temperatura pomiaru | (temperatura pomiaru
(Stezenie jonow wodoru) 18,4°C) 18,1°C)
Barwa, mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2012 10 5
Metnos, NTU PN-EN 7027:2003 <0,5 0,8
* Przewodnosé el. wi. w 25°C, uS/cm PN-EN 27888:1999 338 340
) PN-EN 1622:2006 1 1
Liczba progowa zapachu, TON PB —10]5 v(;?golllsz dnia (akeeptowalny) (akeeptowalny)
) PN-EN 1622:2006 1 1
Liczba progowa smaku, TFN PB -1015 \())v?/dzolll 52 dnia (akeeptowalny) (akeeptowalny)
* mg/l Nygs ] 0,87 <0,25
Azot amonowy, me/l NH, PN-C-04576-4:1994 112 <0.32
* Azot azotynowy, mg/l Nioz . 0,023 0,089
Azotyny, mg/l NO, PR-EN 209771909 0,076 0292
¥ . ; mg/l <0,150 <0,150
Zelazo ogdlne, i PN-92/C-04570/01 <150 <150
Glin, mg /1 PN-EN ISO 11586:2005 0,011 0,017
0* | Ogolna liczba mikroorganizmow . PN-EN ISO 6222:2004 g .
w 22°C po 72h, Jjtk/1 ml Zal nr 1 Nie wykryto Nie wykryto
0* | Ogolna liczba mik izmo ; PN-EN ISO 6222:2004 ; 3
3 6g°CngolZ§h? MIKTOOrEANIZMOW W jtk/1 ml Zal nr 1 Nie wykryto Nie wykryto
* 4
o Liczba bakterii z grupy coli, jtk/100 ml AN 152333?-11 2014-12 0 0
o* - . . Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 13
Cl°5t“‘d‘;“’.’kper.f““ge“5 (aczniez | /100 mi listopada 2015 Dz.U.z 2015r., 0 0
przetrwalnikam), poz. 1989 Zat nr |
* .
“" | Liczba Escherichia coli, jtk/100 ml RN IS(Z) 30 LA-12 0 0
al. nr 1
* 7
o Liczba Pseudomonas aeruginosa, jtk/100 ml PN-EN IZSa? ;5?66'2009 0 0
x Pobieranie prébki wody zgodnie z normami PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

Znak ,, <" oznacza, ze wynik znajduje sig ponizej podanej wartosci, kiéra stanowi granicg oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej.
0 * badanie akredytowane u podwykonawcy , nr akredytacji podwykonawcy AB 079
*  badanie/pobieranie probek akredytowane, zawarte w ,, Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie

Centrum Akredytacji
Osob &35 &l P awdZiahide oy
mgr inz. Jefes TeRAGOD RIUNM
Koniec sprawozdania ul. Gtowackiego 4. %’3 na Gora
REGON 080305237/ ! 3-057-14-64
tel./fax (068) 45 97 7 \_
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Wyniki badar odnoszq sig wylgcznie do badanych obiektéw.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.




